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PRESENTATION 
 

La série 





VUE POSTERIEURE 
 

  
Modèle 800VA / 1100VA Modèle 1500VA / 2000VA 



 
VUE PANNEAU ECRAN 
 





UTILISATION 

 
RACCORDEMENTS ET PREMIER ALLUMAGE 

1) S’assurer que les protections amont sont bien calibrées contre les surcharge et les court-circuits.il est 
recommandé d’utiliser des valeurs de 10A ou 16A type B or C (en fonction de la puissance de l’UPS), Vérifier 
toujours avant de connecter l’UPS. 
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SOFTWARE 

 
 
 

http://www.riello-ups.com/
http://www.riello-ups.com/
http://www.riello-ups.com/
http://www.riello-ups.com/






 
SUBSTITS51TION DU 



 
3. Retirer le panneau de protection du pack batteries en suivant les étapes représentées sur la figure ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 
 







 
CODES D’ALARME 



ü Commandes actives:
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DONNEES TECHNIQUES 




